
Приложение Nе12,ЩП: 003
Федеральное бюджетное учреяцение здрдвоохранения (Центр гигиены и эпидемиолоrии в Московской области)

ИспытательнЫй лабораторнЫй центР Филиала ФедеральногО бюджетного учреждения здравоохранения <I|eHTp гигиены и эпидемиологии в
МОСКовской областп) в Одинцовском, Можайском, IIаро-Фоминском, Рузском районах, городе Звенигород

(Одинцовский филиал ФБУЗ <I[иЭ в Московской области>>)
Адрес места осуществпения деятельности: 143200, Московская область, г. Можайск, ул. Амбулаторная, д.3

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РоСС RU.0001.511892
тел/факс 8(496)382-14-86 Е- mail: mоzhачsk@сgеmо.ru

лъ 8.2.3870

Наименование и адрес заявителя Аdlи
z,Рvза, ул.Солнцева, d.l I ; ИНН 5075003287 mел:8-(49627t50-013
основание для проведения исследований: лwчнuuuпалtьньлЙ конmiцкm ль63.2023-ЕП4 оm 03,05.2023z.
Объект исследования:
Место отбора: колоdец вблuзu d. Таблово
Щатаи время отбора: 22,06.2023 z. 13:20:00
Отбор производил Кравцова Р.В., поJwоtцник вDача по обuцеЙ zаzuене оduнцовскоzо фuлuала ФБУЗ
кЦГаЭ Мо>
Отбор lrроводился в присутствии: сmаршеzо uнспекmора аdмuнасmрацаu Рго Сорокuной Л.с.
Н,Щ на отбор: 20 -6.5,

нщ, регламентирующие объем и оценку лаборатор""rх 
""пьrrаний 

(приведены в качестве справочньж):
1.2.3 анuя к

Исследования проводились с 22.06.2023 по 28.06.2023.
Код образца:3870

rезyльтаты исслепоRа ний :

, Результаты химического анализа
Определяемые показатели Норматив Результаты

исследований
Погреш-
ность, +Д

Единица
измерения

Hfl на метод
исследования

Цитрат-ионы не более 45.0 <0,20 мг/дм' пнд Ф 4.1:2:4.15'7-99
Фторид-ионы не более 1,5 0,1,7 +0,03 мг/дм' пнд Ф 4.1:2:4.15'7-99
Нитрит-ионы не более З,0 <0,20 мг/дм' пнд Ф 4.1:2:4,15'7-99
Хлорид-ионы не более 350.0 4,5 +1,1 мг/дм' пнд Ф 4,1:2:4.|57-99
Сульфат-ионы не более 500,0 29,| +2,9 мг/дм' пнд Ф 4.1:2:4.157 -99
Магний не более 50 l8,7 *1,9 мг/дм' пнд Ф 4,1:2:4 l6,| 2000
Кальций 92,6 +9,з мг/дм' пнд Ф 4.| 2:4.167-2000
Железо (суммарно) не более 0,З 0.62 *0,16 мг/дм' гост 4011-72
АММОНИЙ ИОН не более 1,5 0,з4 +0,07 мг/дмЗ ГОСТ З3045-2014 метод

А
Сухой остаток не более 1500 24,7,0 +24,,7 мг/дм' гост 18164-,72
жесткость общая не более l0,0 5) +0,8 ож ГОСТ 31954-2012 метод

А
I{BeTHocTb не более 30 8,6 +2,6 градусы ГОСТ 31868-2012 метод

Б

С.А.Виноградова
06.12.2о22)

протокол

Условия


